针对位于南京市江宁区的骋望骊都小区冷却塔噪声问题，我们公司受甲方委托进行了现场勘测和分析，并设计了一套噪声治理方案。该方案主要集中在冷却塔降噪结构、材料耐久性等方面，以改善冷却塔周边的声环境。根据甲方确认后，该方案将成为未来噪声治理的技术指导文件。
在方案中，我们针对冷却塔的噪声问题，采取了以下措施：首先，沿冷却塔四周搭建钢结构框架，安装轻质吸隔声墙体，并在特定位置安装进风消声器，保证冷却塔通风散热性能。其次，在冷却塔顶部安装排风消声器，采用一套消声片结构，以最大程度地减小排风噪声。此外，对冷却塔底部的减震垫进行了优化，更换为弹簧阻尼减振器，减小低频振动对住户的干扰。
通过以上措施的综合应用，冷却塔周边的声环境得到了明显的改善。在没有其他噪声源影响的情况下，临近住户所处的噪声敏感点在昼夜均符合国家《声环境质量标准》规定的2类声环境功能区标准，即昼间不超过60dB(A)，夜间不超过50dB(A)。如果存在其他影响，也可以进行相应的修正以达到标准。
该方案在保障冷却塔正常运行的前提下，成功地改善了周边声环境，为骋望骊都小区提供了一个成功的噪声治理案例。通过我们的努力，住户能够在一个更加宁静的环境中生活和工作，达到了良好的社区声环境目标。
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