水务集团南区污水处理厂位于南京市江宁区苏源大道169号。本次治理的噪声源为风机和水泵。西北侧风机及水泵开启时，昼间厂界噪声达到62.6dB(A),风机旁1.0m处噪声达到82.3dB(A)。厂房楼顶风机及水泵开启时，风机旁1.0m处噪声达到86.2dB(A)。按照南京市对该区域的声环境功能区划分，该区域噪声要求参照国家《声环境质量标准》 GB3096—2008规定的2类声环境功能区。对应的环境噪声限值为昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。测得厂界的风机及水泵噪声昼间超标不多，夜间严重超标，直接影响周围的声环境，需要对风机及水泵进行噪声治理。
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